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PROTOKOL c. 41309/2013/ KOL

Zakaznik : Obec BranzeZ
Knézmost
294 02 Knézmost
Cislo objednavky : celoroéni 2013

Datum prijmu vz.: 27.11.2013 Cas pfijmu : 14:00
Vzorek cislo : 41309/2013 .
Datum odbéru : 27.11.2013 Cas odbéru : 11:40

Misto odbéru  : Nova Ves, €p. 9. kouplna, vana

Druh, typ vzorku : pitna voda - vefejny vodovod

Vzorkoval : Nehasilova Pavla DiS., pracovnik ZL HK

Vzorkovali - Moravkova Markéta, pracovnik ZL HK

Analyza zahajena : 27.11.2013 Analyza ukonéena : 9.12.2013

Vzorkovani a odbéry

(postupy provedené na misté v terénu)

Postup Vyjadieni k postupu Proveden podle metody P ks
odbér - voda pitna proveden SOP VZ HK 001 ala 1|

Méfeni provedena na misté v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotkal _Limit- typ MS | Nej. | Metoda Pl oAk |
chior volny <0,05 gl 0,30 MH | 0,01 SOP HK 008 01 alaT
chut pfijatelna MH  MH proved! zakaznik z T
pach pfijatelny MH  MH SOP HK 062 a|AT
pH (pii teploté vzorku) 6,7 §5-95 MH| 40 | 02 [SOPHKD33 41A T

Mikrobiologické a biologické ukazatele

|

Ukazatel Hodnota Jednotka Limittyp | MS | Nej. Metoda P | Ake
enterokoky 0 KTJ/100ml 0 NMH SOP HK 906 1A
Escherichia coli 0 KTJ/100ml 0 NMH SOP HK 800 1A
koliformni bakterie 0 KTJ100mi 0 MH SOF HK 900 1A
abioseston 0 % 10 MH SOP HK 916.01 i lA
pocet organismu 0 jedineiiml 50 MH SOP HK 916.02 1A
Zivé organismy 0 jedinclimi 0 MH SOP HK 816 02 1]A
poéty kolonii pfi 22°C 28 KTJiml 200 MH SOP HK 908 1A
potty kolonii pfi 38°C 7 KTJ/ml 20  MH S0P HK 308 1 |A J
Fyzikalni, chemicke a organoleptické ukazatele
{zakladni chemicky rozbor)
Ukazatel l Hodnota Jednotka Limit-typ MS | Nej. Metoda P | A
amonné ionty <0,05 mgll 0,50 MH | 0,05 SOP HK 070 1| A
barva <5 mg/l Pt 20 MH 5 SOP HK 004 1] A
|_bromi&nany <15 gl 10~ BiMH QL . SOP HK 003.02 1] 4
[+ o ff
Vedouci zkus. lab. : Sramek Ivo Ing. '\;“"" Razitko a podpis
Protokol vyhotovil : Radonska Hana Ing. (hana.radanska@zuustim] Nt (osoby opré\rrlém% K e Qisue _
Dne : 10.12.2013 Razitko zkulgbni laocnimnsivsossrok | [mg, Flana BAOATSH
\ anec eiLove

rRAL oL

. vedouct §




PROTOKOL &. 41309/2013 poéet stran : 3 strana - 2

Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele
(zakladni chemicky rozbor)

Ukazatel Hodnota Jednotka | Limit-typ MS | Nej. Metoda P | A
celkovy organicky uhlik 1.8 mafl 50 MH | 05 | £10% | SOPHK307 1] A
dusicnany 8 mg/l S0 NMH| 5 | £10% | SOPHKUG3 1] A
dusitany <0,05 mall 0,50 NMH | 0,08 SOP HK 003 1] A
fluoridy <0,1 mal 1.6 NMH| 0,1 SOP HK 003 1] A
chloridy 6 ma/l 100 MH 5 | £10% | SOPHKDO3 1|4
elektricka konduktivita 28 mS/m 125 MH | 01 | £#3% | SOPHKO11 1] A
kyanidy veskeré <0,005 ma/l 0,050 NMH | 0,005 SOP HK 022 1] A
sirany 74 mg/l 250 MH | 25 | +10% | SOPHK003 1A
zakal 0,10 ZF(n) 5 MH | 0,06 | #10% | SOP HK044.01 1] A
Chemické ukazatele - kovy
Ukazatel Hodnota Jednotka | Limittyp | MS | Nej| Metoda lp| A |
Sb (antimon) <01 gl 50 NMH{ 0.1 S0P UL 201 gl A
As (arzen) <0,2 padl 10 NMH| 0.2 SOP UL 201 gl A
Al (hlinik) 0,002 mafl 0,20 MH| 0,001 H10% |SOP UL 201 8l a
Mg (hoféik) 4,46 mg/l 20-30 DH| 002 ©H10% |SOP UL 201 BlA ‘
Cr (chrom) <0,1 wall 50 NMH| 0.1 SOP UL 201 8| A
Cd (kadmium) <0.02 parl 5.0 NMH | 0,02 SOP UL 201 8| A
Mn (mangan) 0,002 mgll 0,050 MH| 0,001 ®10% |SOP UL 201 8| A
Cu (meéd) 13.8 pafl 1000 NMH| 0,3 H10% [SOP UL 201 8| A
Ni (nikl) 20 wail 20 NMH| 05 [10% |[SOP UL 201 B| A
Pb (olovo) 22 wafl 10 NMH| 0,1 [E10% [SOP UL 201 8| A
Ha (rtut) 0.200 wall 1.0 NMH| 0,100 ®10% | SOP HK 20003 1A
Se (selen) <1 gl 10 NMH 1 SOP UL 201 8| A
Na (sodik) 4,86 mg/l 200 MH| 002 |+5% |SOPUL 201 8| A
Ca (vapnik) 27,2 mag/l 40-80 DH| 0,025 p10% [SOP UL 201 8| A
Ca + Mg (tvrdost) 0,862 mmol/l 20-35 DH SQP HK 200 1] A
Fe (Zelezo) 0,02 mgl 0,20 MH| 0,01 ®10% |SOP UL 201 8| A
B (bor) 0,008 mal 0,005  1#12% [SOP UL 201 8la
Chemicke ukazatele - organicke latky
Ukazatel Hodnota Jednotka Limit-typ MS | Nej. Metoda P | Ak
1,2-dichlorethan <01 wall 3.0 NMH | 01 SOP HK 344 i A
benzen <01 wall 1.0 NMH | 01 SOP HK 344 1A
benzo(a)pyren <0,002 pai 0,010 NMH [0,002 SOP HK 331 1|A Qf
suma PAU <0,01 wall 0,10 NMH | 0,01 SOP HK 331 1 |a
tetrachlorethen <01 pafl 10 NMH | 0.1 SOP HK 344 1 (A
trichlorethen <01 pall 10 NMH | 0.1 SOP HK 344 1A
trihalomethany <03 pall 100 NMH | 0.3 SOP HK 344 1A
trichlormethan {chloroform) <01 gl 30 MH | 01 SOP HK 344 11a
Popis k metodé&, upfesnéni : SOP HK 070 &ast A - dusicnany a dusitany; ¢ast B - dusitany; &ast CA - ammonné ionty vody;
&4st CB - ammonné ionty ovzdusi; D - celk. dusik; éast E - orthofosforeénany; &ast F - celk.
fosfor; &ast G - chloridy; éast H - sirany; éast | - Al, hlinik.
SOP HK 003 &ast A - vody, vyluhy, vodny roztok; éast B - pevny sorbent, vyluh z pevneho
sorbentu.
SOP HK 200 &ast A - vody, vodné roztoky, vyluhy: éast B - odpady, pady, vyluhy; ast C -
potraviny, biolog.mat., lééiva, PBU, vyluhy; ¢ast D - ovzdusi, vyluhy.
SOP HK 331 &ast A - vody; &ast B - ovzdusl, ¢ast C - pldy a PBU.
SOP HK 344 &ast A - vody, vodné roztoky, vyluhy; éast B - pida, odpady.
Norma, limit podle : Vyhlaska MZ &. 252/2004 Sb. pfiloha &.1 5 X
NO TNT =
Vedouci zkus. lab. : Sramek Ivo Ing. NS L %A Razitko a podpis
Protokol vyhotovil : Radonska Hana Ing.  (hanaradonska@zuusticz) . . r‘ow.ﬁ (osoby opravnéné jpodpisu)
Dne £ 10.12.2013 Razitko zkubebni 1ahoralofe xeui, vt H
' { Radonska
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P - misto provedeni zkousky, postupu: 1 - Jana Cemého 361, 503 41 Hradsc Kralové, 1a - Nezvalova 928, 500 02 HK. 2 - U Sila 1138, 453 11 Liberec,

3 - Denlsovo riabf. B40, 547 01 Nachod, 4 - U Nemoenice, 280 00 Kolin, § - Bolzénova 292, 506 15 Jigin, 7 - Ulpicka 94, Trutniov, 8 - Pastourova 9, 400 01 Usti nad Latem
K1-Na Spravedinasti 1533, 532 31 Pardubice, K2-Céslavska 1148, 537 01 Chrudim, K3-Tvardkova 1191, 662 01 Usti nf0, K4-Paviovova 6, 568 02 Svitavy, K5-Purkyriova 1849
K5-Putkyficva 1843, 470 42 Ceska Lipa

Vysvétlivky a zkratky:

Uvedena rozéifena nejistota j& soudinem standardni najistoly méfeni a koeficientu rozsiten] k =2 U normainino rozoglen odpovida pokryt 95 %

Najistota stanoveni nezahmuje nejistotu odbéiru vzorkil Uvedens nejistoty jsou v souladu s EA-4/16 Stanoven| podie platnych norem, metod a pledpisi Nejistoty méfeni na pozadani,
Vystedky zkousek se lykajl jen zkouenych predmatl, Bez pisemnéno souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukavat jinak ne cely

Yead. I e

i Zkusebni fal

fa, osaba odpovédna za &innost zhudebni laboratofe

Osoba opravnana k podpisu: pracovnik 2kudabni laboratofe splfujicl kritéria dand Priruékou kvality @ jmenovité v ni uvedan jako osoba Opravnéna
Upozaméni: vyhldsky, limity, porovnéni hodnot s limity @ mimo rozsah akreditace, Laboratof je zplsobild akiualizovat normativnl dokumenty identifikujic zkusebni postupy

Zkratky pro akreditaci:
FA - aplikace pfiznaného

N - neakraditovana meloda

flaxibiiniho rozsahu akreditace S - subdodévka

Z - proved| zakaznik mime
ramec akreditace
Zhratky pro typ limitu

Vedouci zkus. lab.
Protokol vyhotovil :
Dne 3

SA - siredilovana subdodavka

T -zhoudka v tarénu
DH - doporuitena hodnota

Sramek Ivo Ing.
Radonska Hana Ing.
10.12.2013

A - akreditavand metoda Zkratky hodnot a jednotek KTJ - kolonie tvoficl jednotku
MS - mez stanovitelnosti, MD - nez detekce

< - méné ned MS nebio MD
i - prakrodeny (imit

1 - zkoudka provedend na pracovisti £ 1

NMH - nejvyssi mazna hodnota
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Razitko zkusebni laboratofe
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Zhkratky obacnd: CIA - Casky institut pro akraditaci o.p s
SOP - standardni opsraéni postup
Akred, - akraditace

Nej . - najistola méfenl

OA - Dsvéadienl o akreditac

MH - mezna hodnota

Ing. Hana Kadpdska
vedouci pracoyibié

Razitko a podpié/
(osoby opravnéné k podplsu}



